
室内机组

外形和尺寸

室外机组

维修面板

液体製冷剂管接头

製冷剂管（扩口）ø6.35

气体製冷剂管接头
製冷剂管道（扩口）ø9.52

排水孔ø33
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200mm或以上

100mm或以上

350mm或以上

基本上开放100mm或以上

机组前方及两侧不可有任何障碍物

左、右或後侧至少

开放其中两侧
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11×26长椭圆形孔 11×20长椭圆形孔
所需的空间（室内机组）

*在左侧、左後侧或左下侧管道的情况下
（使用隔板），需要185以上

左侧、左後侧、左下侧管道(使用隔板)的情况下

隔板
(切下包装纸箱的一部分使用)

天井

排水管绝缘体

安装板

配管

配管用孔φ65空气入口

空气排出

电源连接线

安装板

安装板

MSZ-PAH09VA-H1 / MSZ-PAH12VA-H1

MUZ-AH09VA-H1 / MSZ-AH12VA-H1


