






• 切勿焊接及切割含有雪種的
喉管及機體，在焊接之前，請先
回收雪種
• 接 上 電 源 時 切 勿 進 行 安 裝
需關上電源及用測試儀器進行
檢查
• R32雪種帶有輕度易燃性，切
勿接觸火種
• 安裝位置不可接近火源或電
加熱設備

• 需進行抽空或回收雪種
• 回收必須由有關持牌承辦商處理

• 安裝、檢查和維修應由受過專業
訓練的師傅進行
• 應 進 行 抽 真 空 乾 燥，嚴 禁 使 用
雪種吹出空氣
• 根據”3.工具”及”4.施工工序”
進行安裝

• 在安裝及維修期間保持空
氣流通，例如打開門窗及使
用風扇
• 參考”2b.室內機安裝限制”














































